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Szczegół podłączenia kurtyn powietrznych.

dwudrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem
ręczny zawór regulacyjny

punkt wstawienia kryzy

kulowy zawór odcinający gwint.

Szczegół podłączenia aparatów grzewczo - wentylacyjnych.
trójdrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem

punkt wstawienia kryzy

kulowy zawór odcinający gwint.

wydajność

głębokość grzejnika
ilość członów
nastawa

Grzejniki stalowe członowe

wydajność
typ grzejnika
wysokość grzejnika
długość
nastawa

Grzejniki stalowe płytowe

wysokość grzejnika
UWAGA

-podłączenia grzejników - rury stalowe DN 15, rury PE - Ø14x2 
-dla grzejników stalowych członowych powyżej 30 członów podłączenia gałązek krzyżowe
-podłączenia aparatów grzewczych-wentylacyjnych - Dn20
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